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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY w NYSIE
ul. Zeromskiego 7/9, 48-304 Nysa

sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079
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Burmistrz Korfantowa
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Panstwowy Powiat wy Inspektor Sanitarny w Nysie w oparciu
o § 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294) przesyla w zalgczeniu ocene
obszarowa jakosci wody do spozycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka
zdrowotnego konsumentéw na terenie Gminy Korfantow za okres od 1

stycznia do 31 grudnia 2018r.
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Zatacznik:
Ocena obszarowa jakosci wody do spozycia przez ludzi oraz szacowanie
ryzyka zdrowotnego konsumentdw na terenie Gminy Korfantéw za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Otrzymuja;
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi asystent Oddziatu Higieny Komunalnej Agata Ogorczak,
nr tel, 77 4352553 wew. 45; e-mail: higienakomunalna@pssenysa.pl
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Ocena obszarowa jakosci wody do spozycia przez ludzi oraz szacowanie
ryzyka zdrowotnego konsumentéw na terenie Gminy Korfantow
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

1. Na terenie Gminy Korfantéw zlokalizowane sa 2 wodociagi bgdace pod nadzorem
Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Nysie (1 wodocigg publiczny
w Korfantowie oraz 1 wodociag zakladowy nalezacy do Opolskiego Centrum Rehabilitacji
Sp. z 0.0. w Korfantowie). Wszystkie wodociagi korzystaja z ujgé wod podziemnych.

2. Jednostkg odpowiedzialng za jako$¢ wody dostarczanej z wodociggu publicznego
w Korfantowie jest Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie,
ul. Powstanicéw SI. 8, natomiast za wodociag zaktadowy odpowiada Opolskie Centrum
Rehabilitacji Sp. z 0.0. w Korfantowie, ul. Wyzwolenia 11.

3. Dane dotyczace poszczegdlnych wodociggdw:

Eksploatowany wodocigg | Produkeja Liczba il
Producent wody : ludnosei Uzdatnianie wody na
Lp. (zaopatrywane wody . R ) | koni
miejscowosci) (m3/(lubg) zaopatrywanej| wody (metody) (ome‘c
w wode 2018r.
1. Wodociggi zbiorowego zaopatrzenia w wode
1. Wodocigg publiczny
Korfantow
(Korfantéw, Borek,
Kuznica Lig, Myszowice,
Niesiebedowice, odzelazianie,
Zaklad Gospodarki Piechocice, Przechad, odmanganianie,
Komunalnej Puszyna, Raczka, dezynfekcja rzvdatna
i Mieszkaniowej Rzymkowice, Stara Jamka, 915,00 9728 podchlorynem dp ydatna
w Korfantowie, Wielkie Laki, Wlostowa, sodu (w razie 0 spozycia
ul. Powstancéw S1. 8 | Przydroze Male, Przydroze potrzeby)
Wielkie, Jagielnica,
Plesnica, Wlodary,
Kuropas, Rynarcice, Weza,
Scinawa Mala, Scinawa
Nyska, Gryzow)
2. Inne podmioty produkujace wodg przeznaczong do spozycia
L. Wodocigg zakladowy
Opolskie Centrum OCR Korfantow odzelazianie,
Rehabilitacji (czgs¢ Korfantowa: szpital dezynfekcja cxndibig
Sp. z o.0. Opolskiego Centrum 89,58 450 podchlorynem dp ana.
w Korfantowie, Rehabilitacji sodu (w razie S SRy
ul. Wyzwolenia 11 i budynki mieszkalne potrzeby)
terenu przyszpitalnego)

4. Liczba zbadanych w ciagu roku probek wody w poszezegdlnych wodociagach oraz jej

jakosé:

— Wodociag publiczny w Korfantowie: 6 probek pobranych w ramach nadzoru
realizowanego przez Powiatows Stacj¢ Sanitarno — Epidemiologiczng w Nysie
(w zakresie parametrow grupy A) oraz 6 probek pobranych w ramach kontroli
wewngtrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania prébek
wody na 2018 rok (4 probki w zakresie parametrow grupy A, 1 probke w zakresie
parametréw grupy B i 1 probke w zwigzku z rekontrolg); 1 probka nie spelniala
obowigzujacych wymagan z uwagi na ogélng liczb¢ mikroorganizméw w 22°C po 72 h
inkubacji; pozostale 11 probek spetnialo wymagania dotyczgce jakosci wody
przeznaczonej do spozycia.

— Wodociag zakladowy nalezacy do Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o0.
w Korfantowie: 4 probki pobrane w ramach nadzoru realizowanego przez Powiatowa
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Stacje Sanitarno — Epidemiologiczna w Nysie (2 probki w zakresie parametréw grupy A
i 2 prébki w zwiazku z rekontrolg) oraz 3 probki pobrane w ramach kontroli
wewnetrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania probek
wody na 2018 rok (2 prébki w zakresie parametréw grupy A i 1 prébke w zwigzku
z rekontrola); 1 probka nie spelniala obowiazujacych wymagan z uwagi na bakterie
grupy coli w 100 ml, 1 prébka z uwagi na metnosé; pozostale 4 probki spelnialy
wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia.

5. Przekroczenia wartosci dopuszezalnych parametréw jakosci wody wraz ze wskazaniem ich
wplywu na zdrowie.

Bakterie grupy coli

Bakterie grupy coli sa uznawane za odpowiedni wskaznik mikrobiologiczny jakosci wody
do spozycia. Bakterie grupy coli nie powinny wystepowaé w dostarczanej do spozycia
uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecno$ci moze sugerowac nieodpowiednie jej
uzdatnianie, wtérne zanieczyszczenia lub nadmierng zawarto§¢ substancji
odzywezych w uzdatnionej wodzie. Test na organizmy grupy coli moze by¢
wykorzystywany jako wskaznik efektywnosci systemu rozprowadzajacego wode czysta.
Obecno$é Bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spozycia moze stanowic
ryzyko zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Ogoélna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72 h inkubacji

Zgodnie z zalacznikiem nr 1C Tabela 1 ,,Wymagania mikrobiologiczne” rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), wartos¢
parametryczna ogélnej liczby mikroorganizméw w 22°C po 72 h inkubacji okreslona jest
w sposdb nastepujacy: Bez nieprawidlowych zmian. Zaleca sie, aby ogélna liczba
mikroorganizméw nie przekraczata: 100jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci
wodociggowej oraz 200 jtk/l1ml w kranie konsumenta,

Zgodnie z wytycznymi Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) oznaczenie zawartosci
ogélnej liczby mikroorganizméw przedstawia niewielka wartosé jako wskaznik obecnoscei
w wodzie patogenéw. Moze mieé jednak zastosowanie w monitoringu kontrolnym, jako
wskaznik skutecznosci prowadzenia proceséw uzdatniania i dezynfekcji wody, celem
ktérego jest utrzymanie mozliwie najnizszej liczebnosci populacji drobnoustrojow.
Wzrost liczby mikroorganizméw w systemach dystrybucyjnych moze wskazywa¢ na
pogorszenie stanu czystosci systemu, mozliwo$é stagnacji wody oraz potencjalny rozwoj
biofilmu. Wéréd drobnoustrojéw moga znajdowaé si¢ organizmy potencjalnie patogenne.
Brak jednak dowodéw na zwiazek ktéregokolwiek z nich z zakazeniami przewodu
pokarmowego, wywolanymi spozyciem wody do picia, w ktérej oznaczono wysokag
liczbe mikroorganizméw. W zwiazku z powyzszym wystgpowanie ogélnej liczby
mikroorganizméw w wodzie do picia nie ma bezposredniego znaczenia dla zdrowia
i dlatego nie zaproponowano zalecanej wartosci opartej na kryteriach zdrowotnych.

Metnosé

Zgodnie z wytycznymi Swiatowej Organizacji Zdrowia dotyczacymi jakodei wody
do picia, metno$é jest waznym wskaznikiem potencjalnego zanieczyszczenia
mikrobiologicznego wody, ktére moze mieé¢ wplyw na zdrowie ludzi poprzez wzrastajgce
ryzyko infekcji zoladkowo-jelitowych. Zaleca sig¢, aby metno$¢ wody byla utrzymywana
na mozliwie jak najnizszym poziomie ze wzgledu na jej znaczenie dla jakosci wody.
Zawiesiny powodujgce metno$é wody mogg w sposdb istotny ograniczaé¢ skutecznosc
dezynfekeji, zapewniajac ochrong mikroorganizmom. Male stacje uzdatniania wody,
dysponujace ograniczonymi $rodkami, w ktérych nie prowadzi si¢ uzdatniania wody lub
jest ono realizowane w uproszczony sposob, moga nie by¢é w stanie osiagnaé tak niskich
warto$ci metnosci wody. W tych przypadkach celem powinno staé si¢ uzdatnianie wody
do osiagniecia metnodci mniejszej niz 5 NTU, a jesli to mozliwe, ponizej 1 NTU.
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Duze i wlasciwie eksploatowane miegjskie wodociagi, zgodnie z wymienionymi
wytycznymi, powinny mie¢ zawsze mozliwo$¢ osiggniecia metnoscei wody przed
dezynfekcja nizszej niz 0,5 NTU.

6. Zgloszone reakcje niepozadane — nie zgloszono.

7. Prowadzone postgpowania administracyjine w zakresie jakosci wody oraz dzialania
naprawcze prowadzone przez przedsigbiorstwa wodociagowo — kanalizacyijne:

W 2018r. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie prowadzil nastepujgce
postepowania administracyjne:
* Wodociag nalezacy do Opolskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z 0.0. w Korfantowie:
— Decyzja finansowa nr 6/18, znak sprawy: HK.43260.32.1.2018.A0 z dnia
05.04.2018r.
— Decyzja finansowa nr 30/18, znak sprawy: HK.43260.32.4.2018.A0 z dnia
23.10.2018r.
Kazdorazowo zarzadca wodociagu podjal odpowiednie dzialania zmierzajace do
usunigeia nieprawidtowosci, a poprawe jakosci wody potwierdzono prawidlowymi
wynikami badan.

Na podstawie uzyskanych sprawozdan z badan wody pochodzacej z wodociagu publicznego
w Korfantowie oraz z wodociggu zakladowego nalezacego do Opolskiego Centrum
Rehabilitacji Sp. z 0.0. w Korfantowie, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie
ocenit jako$¢ wody na terenie Gminy Korfantéw, na koniec 2018 roku, jako przydatng
do spozycia, nie stwierdzajac zagrozen dla mieszkaincow korzystajacych z w/w wodociggdow.
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