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STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
WYDZIAL ARCHITEKTURY [ BUDOWNICTWA
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2
tel. 77 408 52 09-12; fax 77 408 52 08
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OZNACZENIA:
————  projektowana sie¢ kanlizacji sanitarnej, @200 PCV
projektowane przylacza kanalizacji sanitarngj, @160 PCV
projektowana sie¢ kanalizacji cisnieniowej, @50 PE
81,.., 87 projektowane studzienki kanalizacyjne, @600/1000
Sp projektowana przepompownia sciekow
projektowana sie¢ wodociggowa, @90 PE
T, T2 tréjniki na sieci wodociagowej
\LEN Z2 zalamania trasy sieci wodociggowej
H1, H2, hydranty na sieci wodociggowej |
rura ochronna |
|
iy ZAKLAD USLUG BUDOWLANYCH JOZEF LIS l
ul. KOSSAKA 25/12 48-303 NYSA |
Stadium projekt budowlany Branza  sanitarna |
Obiekt BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 0
\W KORFANTOWIE PRZY UL. KWIATOWEJ /
: Dol
Tresc PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
Opracowania |
. Projekt. inz. JOZEF LIS upr. nr 33/87/0p ' Ske
Opracowaf inz. JOZEF LIS upr. nr 33/87/0p / / /
i Kreslit inz. JOZEF LIS upr. nr 33/87/0p / / / Nr
Sprawdzif mgr inz. Anna Majerz upr. nr OPL/0965/PO0S/13 ’ / J



