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Zbiorcza roczna ocena jaKosci wody
na Krytej ptywalni w Opolskim Centrum Rehabilitacji Sp. z 0.0. w Korfantowie

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paiistwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 29 stycznia 2021r., Poz. 195) oraz § 4 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagai, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach
(Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015r., Poz. 2016), Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie
przedstawia zbiorcza roczng oceng jakosci wody na Krytej plywalni w Opolskim Centrum
Rehabilitacji Sp. z 0.0. w Korfantowie za okres 01.09.2019r. — 31.12.2020r.

Podstawg wydania ninicjszej zbiorczej rocznej oceny jakosci wody na plywalni byla analiza:

e parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktorych mowa
w § 3 ust. 1 cytowanego rozporzadzenia,

e wynikow badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzgdzajgcego plywalnig,

o zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzgdzajacego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

e wynikow badai wody na plywalni wykonywanych przez wlasciwego panstwowego inspektora
sanitarnego przed wydaniem oceny.

. Woda doprowadzana na plywalni¢ pochodzi z wodociggu zakladowego Opolskiego Centrum
Rehabilitacji Sp. z o.0. w Korfantowie spelnia wymagania rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. zdnia 11 grudnia 2017r,, Poz, 2294),

2. Zarzadzajgcy plywalnig przedstawil do ustalenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Nysie Harmonogramy poboru prébek wody z krytej plywalni na 2019r. i 2020r.,
ktore zostaly zaopiniowane pozytywnie pismami odpowiednio: z dnia 21.12.2018r. znak sprawy:
HK.43281.2.12.2018.1W oraz z dnia 27.11.2019r., znak sprawy: HK.43281.2.10.2019.A0.

3. W analizowanym okresie, czgstotliwosé i zakres wykonywanych analiz wody byly zgodne
z zaopiniowanymi przez Panstwowego Powiatowego Inspcktora Sanitarnego w Nysie
Harmonogramami poboru probek wody z krytej plywalni na 2019r. i 2020r., z wyjatkiem okresow
wylgczenia plywalni z uzytkowania na skutek obostrzenn wprowadzonych rozporzadzeniami Rady
Ministrow w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazéw i zakazéw w zwigzku
z wystgpieniem w kraju stanu epidemii
Z otrzymanych od zarzadzajacego sprawozdan z badan wody wynikalo, ze w analizowanym
okresic woda na plywalni spelniala wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015r., Poz. 2016), z wyjatkiem przekroczenia sumy THM (3 razy).
Zarzagdzajagcy plywalnia za omawiany okres nie dostarczyl Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Nysie jedynie dwdch sprawozdan z badan prébek wody z plywalni.
Sprawozdania te przekazywano nieregularnie. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie
nic otrzymywat roéwniez informacji o podjetych dzialaniach naprawczych w  zwigzku
z wystapieniem w/w przekroczen.

4. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego, Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna
w Nysie pobrata probki wody do badania w marcu 2020r. Z otrzymanych sprawozdan z badan
probek wody, przeprowadzonych przez Dzial Laboratoryjny Wojewddzkiej Stacji Sanitarno —



Epidemiologicznej w Opolu  wynikalo, Zze woda nie spetnia wymagan okre$lonych
w rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r, w sprawie wymaga, jakim powinna
odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015r., Poz. 2016) w zakresie m¢tnoscei,
potencjalu redox, chloru zwigzanego, chloru wolnego oraz parametru Legionella sp. w wodzie
z natrysku. W zwigzku przekroczeniem wymienionych parametréw prowadzono postgpowanie
administracyjne, w wyniku ktérego wydano decyzj¢ finansowg nr 8/20 z dnia 17.04.2020r., znak
sprawy: HK.43281.2.4.2020.A0.

. Analizy wody na plywalni w ramach biezgcego nadzoru sanitarnego przeprowadzone zostaly przez
Laboratorium Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Opolu, posiadajace
akredytacj¢ Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 519, natomiast w ramach kontroli wewngtrzne;j
realizowane byly przez Laboratorium Srodowiskowe SGS Polska Sp. z 0.0. w Pszczynie,
posiadajgce akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1232. Analizy w obu laboratoriach
wykonywane byly z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz wody na plywalniach
okreslonych w zalgczniku nr 4 do rozporzgdzenia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan,
Jjakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015r., Poz. 2016).
Zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowal: Escherichia coli, Pseudomonas
acruginosa, ogolna liczba mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp., metnosé, chloroform,
Y THM, kwas izocyjanurowy, ozon, azotany, utlenialnos¢, chlor wolny, chlor zwigzany, pH,
potencjal redox.

. Zarzgdzajgcy plywalnig prowadzil biezacg obserwacje wody na plywalni, zawicrajaca
udokumentowane spostrzezenia i podejmowane czynnosci, z uwzglednieniem daty, godziny
i podpisu osoby dokonujgcej biczgcej obserwacji wody w zakresie przejrzystosci wody oraz
ewentualnic stwierdzonych widocznych zanieczyszczen wody.

. Zarzadzajgcy plywalnia prowadzil systematyczne i udokumentowane zapisy wynikow pomiaru
jakosci wody w niecce basenowej na plywalni w zakresic pH wody, potencjalu redox, st¢zenia
chloru wolnego, temperatury wody oraz chloru zwigzanego, w wodzie wprowadzanej do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji tylko w zakresie temperatury oraz chloru wolnego.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysic stwierdza, ze zarzadea plywalni
prowadzil oceng jakosci wody w sposéb prawidlowy. Biorgc pod uwage fakt, ze przekroczenia
parametrow jakosci wody (zaréwno z kontroli wewngtrznej, jak i kontroli urzgdowej) nic stanowig
bezposredniego zagrozenia dla zdrowia kapigcych si¢, mozna uznaé, ze w ocenianym okresie
bezpicezenstwo sanitarne osob korzystajgcych z plywalni zostalo przez zarzgdee plywalni
zapewnione, Nalezy jednak zaznaczy¢, ze powyzsze przekroczenia parametréow wskazujg
na potrzebe¢ usprawnienia proceséw uzdatniania wody na plywalni,

canstiowy Powtatowy Inspektor

—SatiHrywNysies

migr fanusz Trzgsimiech

Otrzymujg:

1. Opolskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o. 0. w Korfantowie
ul. Wyzwolenia 11
48-317 Korfantow
2. Starostwo Powiatowe w Nysic
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa
3. Urzad Miejski w Korfantowie
Rynek 4
48-317 Korfantow
4. ala

Strona 2 z2



