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HK.90820.29.3.2021.A0 Nysa, dnia 31.03.2021r.

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY
dla wodociggu zakladowego Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z 0.0. za 2020r.

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, dzialajac na podstawic art. 12 ust. 1
i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Scickow (tekst jednolity Dz, U. z dnia 17 listopada 2020r., Poz. 2028), w zwigzku
z § 22 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), biorgc pod uwage
wyniki badai laboratoryjnych prébek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, jak réwnicz wyniki badain laboratoryjnych probek
wody pobranych w ramach wewngtrznej kontroli jakosci wody, przeprowadzonych w 2020 roku
z wodociggu zakladowego Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.0.

stwicrdza,

ze jako$é wody z w/w wodociggu spelnia wymagania okreslone w zalgczniku nr 1 do powolanego
rozporzgdzenia i tym samym, na koniec roku 2020, jest przydatna do spozycia.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. z przedmiotowego wodociggu pobrano do badan
laboratoryjnych ogdlem 6 probek wody: 4 probki w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (2 probki w zakresie parametréw grupy A i 2 probki
w zwigzku z rekontrolg) oraz 2 prébki w ramach kontroli wewngtrznej, prowadzonej zgodnie
z ustalonym harmonogramem pobierania probek wody na 2020 rok (w zakresie parametrow grupy A).

W zwigzku z wystgpieniem w jednej z pobranych probek wody zanieczyszczenia
bakteriologicznego (bakterie grupy coli w 100 ml, ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h
inkubacji), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysic wydal decyzj¢ finansowg nr 22/20,
znak sprawy: HK.43260.29.4.2020.A0 z dnia 02.11.2020r.

Zarzadca wodociggu podjgt  odpowiednie  dzialania zmicrzajgce do  usunigcia
nieprawidlowosci, a poprawe jakosci wody potwierdzono prawidlowymi wynikami badan.
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HK.90820.16.3.2021.A0 Nysa, dnia 31.03.2021r.

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY
dla wodociggu publicznego w Korfantowie za 2020r.

o Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, dzialajac na podstawic art. 12 ust. 1
UO) 1,4/‘1 i" i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. z dnia 17 listopada 2020r., Poz. 2028), w zwigzku
{77« W 2822 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
A przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z doia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), biorge pod uwage

\ wyniki badan laboratoryjnych probek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakosci

\ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, jak réwniez wyniki badan laboratoryjnych prébek wody
- pobranych w ramach wewngtrznej kontroli jakosci wody, przeprowadzonych w 2020 roku

z wodociggu publicznego w Korfantowie

stwicrdza,

ze jakos¢ wody z w/w wodociggu spelnia wymagania okreslone w zalgczniku nr 1 do powolanego
rozporzadzenia i tym samym, na koniec roku 2020, jest przydatna do spozycia.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. z przedmiotowego wodociagu pobrano do badan
laboratoryjnych ogélem 7 prébek wody: 6 prébek w ramach prowadzonego monitoringu jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (w zakresic parametrow grupy A) oraz | probke
w ramach kontroli wewngtrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobicrania
probek wody na 2020 rok (w zakresie parametrow grupy A), z ktorych wszystkie spelnialy wymagania
w/w rozporzadzenia.
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